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ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r,,
poz. 1230 t.j.), oraz po przeanalizowaniu:

o parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan,
o ktorych mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia;

o wynikow badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego
ptywalnia;

o zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego
plywalnig oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie przedstawia ponizej zbiorcza
roczng ocen¢ jakosci wody na plywalni w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym
Sp. z 0.0. ul. A. Mickiewicza 15, 77-100 Bytow.

za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

. Zarzadzajgcy ptywalniag posiadal ustalony z Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Bytowie harmonogram pobierania probek wody.
Ponadto:

. dokumentowal biezgce obserwacje wody na plywalni;

. dokonywal systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen;
. rejestrowat wyniki pomiaru jakosci wody;

. podejmowat stosowne dzialania naprawcze;

. prowadzit badania jako$ci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Badania jakosci wody na plywalni wykonywane byly w laboratoriach

posiadajgcych akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan



odpowiadajgcych metodykom referencyjnym analiz wody na plywalniach
okreslonych w cyt. wyzej rozporzadzeniu.

3. Ocena jakosci wody doprowadzanej na plywalnig.
Plywalnia zaopatrywana jest w wode z wodociagu sieciowego publicznego w Bytowie.

W oparciu o zapisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.
2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie wydal ocene jakosci wody
nr 1/HK/2023, w ktdrej stwierdzil, ze woda z ww. wodociagu jest przydatna do spozycia
przez ludzi.

4. Ocena jakosci wody na ptywalni.

a) Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji/ woda w niecce
basenowej/w niecce basenowej wyposazonej w urzadzenia wytwarzajgce
aerozol wodno-powietrzny,

| liczba punktéw pobierania probek wody: 13
liczba badan ogodlem: 251
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewngtrzne;j: 240

[ liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego 11
Inspektora Sanitarnego w Bytowie.

Jakos$¢ wody pod wzgledem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym odpowiadala
wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230 t.j.).

5. Ocena jakosci cieplej wody uzytkowej (woda z natryskow).

Jakosé cieplej wody uzytkowej odpowiadala wymaganiom sanitarnym okreslonym w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230 t.j.).
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Otrzymuja:

1. Kompleks Basenowo-Rekreacyjny Sp. z 0. o. , ul. A. Mickiewicza 15, 77-100 Bytow.
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